
Uputstvo za instalaciju



Primena:

Devireg 330 je pedviđen za kontrolu sobne temperature, 
rashladnih sistema, podne temperature, zaštite od smrzavanja, 
otapanja snega i leda, industrijskih primena i instalacija na 
olucima.

Instalacija :

Devireg 330 je elektronski termostat koji može da snizi 
temperaturu noću i dizajniran je za montažu u razvodnim 
ormanima minimalne visine 52mm kao i za spoljašnje montiranje 
na DIN šinu.

1. Instalacija mora biti trajna. Devireg 330 se mora postaviti iza 
spoljašnjeg prekidača.

2. Temperatura se snižava za 5ºC kada su stezaljke 3 i 6 u 
kratkom spoju preko spoljašnjeg prekidača (vidi šemu spajanja).

3. Termostat se mora montirati na površinu bez vibracija.

4. Sobni termostat treba da stoji na unutrašnjem zidu, oko 1,5m 
iznad poda i ne u neposrednoj blizini radijatora, prozora, vrata, 
tako da senzor nije izložen promaji ili direktnoj sunčevoj 
svetlosti.

5. Spajanje termostata sa senzorom treba da bude izvedeno 
pomoću 1,5mm² instalacionog kabla. Spoj kabla može da bude i 
do 50m bez uticaja na preciznost termostata. Kabl se ne sme 
postaviti paralelno sa visokonaponskim kablom jer to može 
stvoriti neželjene signale.

6. Ako je predviđeno da senzor bude zaliven ili izložen pritisku 
treba ga postaviti u instalaciono crevo.

7. Veliki kontaktori ili drugi objekti koji stvaraju jaka 
elektromagnetna polja ne smeju biti u blizini elektronskih delova.

8. Ģice spojiti prema ġemi povezivanja.
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Hlađenje:

Grejanje:
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Kvarovi

Kontrola funkcionisanja:
Ako se grejanje ne ukljuļuje aktivacijom 
termostata, proverite RCD i faze pre nego ġto 
pozovete ovlaġĺenog elektriļara.

Tabela kvarova:
Samo za ovlaġĺenog elektriļara.

Kontrola funkcionisanja:

- Proverite napon na stezaljkama 3 i 4.

- Pritegnite stezaljke 1 i 4.

- Izmerite otpor grejnog kabla  i izračunajte snagu:

- Pomoću izračunate snage može se odrediti tip 
grejnog kabla u katalogu.

- Ako su stezaljke senzorskog kabla 7 i 8 uklonjene 
treba da svetli crvena lampica i da se uključi 
termostat. Ako ne termostat je u kvaru.

- Merenje otpora senzora pomoću om-metra treba 
da da stabilan otpor u odnosu na temperaturu 
okoline - vidite tabelu sa tehničkim podacima.

- Ako je napajanje senzora - stezaljke 7 i 8 - u 
kratkom spoju  lampica i termostat  treba da se 
isključe. Ako ne, termostat je u kvaru.

(na 230 V~)
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Temperaturni opseg:

Napon:

Induktivno opterećenje:

Opterećenje otpornika:

Priraštaj:
-10ºC - +50º C
 +5ºC - +45º C
+15ºC - +30º C
+30ºC - +90º C
60ºC - +160º C

Noćna set-back

Radna temperatura:

IP klasa

Tip senzora:

Senzorske vrednosti:
-10ºC - +50º C
 +5ºC - +45º C
+15ºC - +30º C
+30ºC - +90º C
+60ºC - +160º C

LED indikacija:

Ugašena lampica

Crveno

Zeleno

Tehnički podaci

-10ºC - +50º C
 +5ºC - +45º C
+15ºC - +30º C
+30ºC - +90º C
+60ºC - +160º C

180 -250 V ~ 50/60Hz
 
Cos φ=0,3 max. 4A

16A / 3 600 W

± 0,2ºC 
± 0,2ºC
± 0,2ºC
± 0,4ºC
± 0,75ºC

5ºC 

-10ºC - +50º C

IP 20

NTC 15kOhm na 25º C

NTC 15kOhm / 25ºC
NTC 15kOhm / 25ºC
NTC 15kOhm / 25ºC
NTC 100kOhm / 25ºC
NTC 16,7kOhm / 100ºC

Sistem je isključen

Grejanje je uključeno 
jer zadata temperatura 
nije postignuta

Zadata temperatura je 
postignuta i grejanje je 
isključeno.
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Kupili ste DEVI grejni sistem za koji smo sigurni da će 
poboljšati komfor i ekonomiju vašeg doma. DEVI 
obezbeđuje kompletno grejno rešenje sa deviflex grejnim 
kablovima ili devimat grejnim mrežicama, devireg 
termostatima i devifast montažnim trakama. Ako vi, uprkos 
očekivanjima, budete imali problema sa sa vašim DEVI 
grejnim sistemom, videćete da DEVI, čiji su proizvodi 
proizvedeni u Danskoj i prodaju se širom Evropske Unije, 
radi po standardnim propisima koji se odnose na 
pouzdanost proizvoda kao što je specificirano u EU 
direktivi 85 / 374 / CEE kao i u svim primenljivim propisima 
u individualnim zemljama pod sledećim uslovima :

DEVI nudi 10-godišnju garanciju na sve deviflex grejne 
kablove i devimat grejne mrežice, i 2- godišnju garanciju na 
materijalne i proizvodne kvarove u vezi sa svim drugim 
DEVI proizvodima. Garancija je važeća samo ako je 
Garantni list popunjen pravilno i u skladu sa 
uputstvima, i ako je kvar proveren ili prijavljen ovlašćenom 
DEVI distributeru.

Molimo Vas da imate u vidu da Garantni list mora biti 
popunjen na engleskom ili lokalnom jeziku.

Devi će izvesti besplatno sve popravke ili isporučiti kupcu 
novu jedinicu. Popravke će se izvesti bez daljih troškova 
na štetu kupca. U slučaju kvara na devireg termostatima, 
DEVI zadržava pravo da besplatno popravi jedinicu i bez 
nerazumnih odlaganja na štetu kupca.DEVI garancija ne 
pokriva instalacije koje su izveli neovlašćeni električari, 
kvarove koji su nastali pogrešnim rukovanjem drugih 
dobavljača, štetu koju je prouzrokovala treća strana, 
nepravilnu instalaciju ili štetu nastalu zbog toga. Sav rad 
će u potpunosti biti naplaćen ako se od DEVI-ja traži da 
proveri ili popravi kvarove nastalu kao rezultat bilo kog od 
gore navedenih slučajeva. DEVI garancija se ne proširuje 
na opremu koja nije u potpunosti plaćena.DEVI će u 
svakom trenutku obezbediti brz, efikasan i pošten odgovor 
na sve upite od strane naših kupaca.

Gore navedena garancija pokriva samo pouzdanost 
proizvoda, dok je kupovina u skladu sa nacionalnim 
propisima i zakonima.

DEVI garancija



GARANTNI LIST
DEVI garancija se izdaje:

Ime:

Adresa:

Poštanski broj:

Telefon:

Električno povezivanje izveo:

Datum puštanja u rad:

Tip termostata: Serijski broj proizvoda:

Overava:

Molimo obratite pažnju!
Da bi se dobila DEVI garancija, pažljivo unesite sledeće podatke. 

Pogledajte ostale uslove garancije.


