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termosenzor

 PVC bužir crevo
ΦΦΦΦ 16 mm-1 kom

hladni kraj grejnog 
kabla 3x1,5 mm2

kabl 4x1,5 mm2
 do sklopnika u

 RO, RT
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 PVC bužir crevo ΦΦΦΦ 16 mm
za hladne krajeve grejnih kablova

 i 1 za sondu

 kablovi 3x2,5 mm2,
 sa sklopnika

kutija/dozna 100x100 mm 
(veličina kutije prema broju 
kablova) 
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    kabl 3x1,5 mm2
 za produženje sonde

(prema broju grejnih 
kablova) 

začepiti

grejni kabl ADSV, ADPSV

min. radijus 50 mm

kutija/dozna prečnika 65/68 mm, Knauf ili 
Rigips,  za ugradnju  termostata FenixTherm 
105, FenixTherm 350, FenixTherm 
Touchscreen TFT, EL-TER

Dozna mora da bude 
montirana tako da šrfovi za 
montažu budu u 
horizontalnoj osi




